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DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 w zw. z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256, ze zm. zwanej dalej ,k.p.a.”) w
zwigzku z:

e art. 71 ust. 1i2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust 1i 1a, art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U.z 2020 r., poz. 283 ze zm.) - dalej jako ,,U.0.0.5”)
e § 3 ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk, reprezentowana przez pelnomocnika Rafala Wiecka Energa Invest Sp. z o.0,
ul. Arkonska 6, 80-387 Gdansk z dnia 22 maja 2020 r ( data wptywu do tut. Organu: 26.05.2020 r.)
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn.
,Budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV stanowiacej powiazanie stacji 110/15 kV
GPZ Michaléowek z linig elektroenergetyczng 110 kV relacji GPZ Plonsk- GPZ Nowy Dwoér
Mazowiecki”.
stwierdzam
1) Brak potrzeby przeprowadzenia oceny odzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na
srodowisko dla wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

2) Wskazuje na koniecznos$¢ uwzglednienia warunkéw i wymagan dla ww. przedsiewzigcia:

1. Prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy
srodowisku gruntowo- wodnemu min. poprzez uzycie sprzetu bedacego w dobrym stanie
technicznym, odpowiednia organizacje prac budowlanych, magazynowanie materiatdéw
i surowcéw niezbednych do prowadzenia rob6t w sposob bezpieczny dla Srodowiska
gruntowo — wodnego;

2. Teren inwestycji wyposazyé w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekow paliw;

3. W sytuacjach awaryjnych, taki jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

4. Maszyny tankowa¢ na stacjach paliw; w razie potrzeby tankowania sprzetu uzytkowego na
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terenic budowy teren zabezpieczy¢ w maty absorbujace, zapobiegajace ewentualnym
przeciekom substancji szkodliwych ( olejow, ptynoéw eksploatacyjnych) do podioza;

5. Na etapie realizacji w razie koniecznosci niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe
z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzié
w sposob niepowodujacy zalewania terenéw sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na
gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odplywu wéd znajdujacych si¢ na gruncie;

6. Prace ziemne zwigzane z wykonaniem ( wstawieniem) fundamentéw pod projektowane
stupy prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych;

7. Na etapie realizacji inwestycji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodplywowych typu toy-toy, zbiorniki systematycznie oprézniaé przez uprawnione
podmioty;

8. Wodg na cele socjalne dostarcza¢ w pojemnikach, butelkach z zewnatrz;

9. Odpady magazynowaé w sposdb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do

odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22 maja 2020 r. ( data wptywu do tut. Organu: 26.05.2020 r.) Energa
Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowana przez pelnomocnika
Rafata Wigcka Energa Invest Sp. z o.0., ul. Arkonska 6, 80-387 Gdansk zwrdcila si¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego
na budowie dwutorowej napowietrznej linii 110 kV stanowigcej powigzanie stacji 110/15 kV GPZ
Michatéwek z linig elektroenergetyczng 110 kV relacji GPZ Plonsk- GPZ Nowy Dwor
Mazowiecki.

Do wniosku zalgczona zostata: karta informacyjna przedsigwzigcia wraz z jej zapisem
w formie elektronicznej, kopia mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujgcej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie wraz z licencja, mapa w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwzigcie, wraz
z zapisem mapy w formie elektroniczne;.

Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowie nowego odcinka dwutorowe;j
napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV stanowiacego powigzanie nowej stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Michatéwek z istniejacg linig 110 kV relacvji GPZ Plonsk —
GPZ Nowy Dwor Mazowiecki. Przedsigwziecie jest zwigzane z konieczno$cig umozliwienia

przytaczenia do sieci elektroenergetycznej odbiorcow energii elektrycznej na obszarze gmin Zatuski
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i Joniec w powiecie plofiskim oraz ma na celu zapewnienie wigkszej pewnosci 1 niezawodnosci
dostaw energii elektrycznej w planowanym obszarze zasilanym ze stacji elekiroenergetycznej
110/15 kV GPZ Michatowek. Na terenie Gminy Zatuski dtugo$¢ linii wyniesie ok. 2,2 km, a na
terenie Gminy Joniec — ok. 1 km.

Wobec powyzszego, z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na
terenie wykraczajacym poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75 ust. 4 U.0.0.$., postgpowanie w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent
miasta, na ktorego obszarze znajduje si¢ najwigksza czgé¢ terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to
przedsiewzigcie, po zasiegnieciu opinii wojta, burmistrza, prezydenta miasta wiasciwego dla
pozostatego terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to przedsigwzigcie.

Na podstawie art. 73 ust. 1 U.0.0.8. i art. 61 § 4 k.p.a., Wojt Gminy Zatuski zawiadomil
wnioskodawce oraz strony poprzez obwieszczenie o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia (Obwieszczenie o wszczgciu
postgpowania administracyjnego Nr 6220.6.2020 z dnia 01.06.2020 r.)

Planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii przedsigwzigé okreslonych w § 3 ust. 1 pkt
7, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839). Na podstawie art. 84 i ar. 75 ust. 4
U.0.0.8., organ prowadzacy postgpowanie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
oraz Wojta Gminy Joniec o wyrazenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko planowanego przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku
przekazal wystgpienie Wojta Gminy Zaluski wedlug wlasciwosci tj. do Mazowieckiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Ciechanowie, Mazowiecki Pafstwowy Wojewodzki
Inspektor Sanitarny w Warszawie opowiedzialy si¢ za brakiem koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla wskazanego przedsigwzigcia:

- (opinia z dnia 09.09.2020 r. Znak: WOOS-1.4220.848.2020.ML.2 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie),

- (opinia z dnia 17.06.2020r. znak: WA.ZZS.1.435.1.111.2020.MZ| Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Ciechanowie);,

- (opinia z dnia 13.07.2020 r Znak ZS.7040.264.2020 AK Mazowieckiego Paristwowego
Wojewdodzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie).

Wojt Gminy Joniec nie wydal opinii co uznaje si¢ jako brak zastrzezen do wniosku
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o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Rozstrzygniecie co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
Wéjt Gminy Zaluski dokonatl w oparciu o kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 U.0.0.4., oraz w oparciu
o zgromadzony materiat dowodowy.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, biorac
pod uwage powyzsze stanowiska organdow, Wojt Gminy Zatuski odstepuje od natozenia na
Inwestora obowigzku przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko z powyzszymi
dodatkowymi wskazaniami przedstawionymi w komparycji decyzji.

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa nowego odcinka dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej WN 110 kV stanowiagcego powigzanie nowej stacji elektroenergetycznej
110/15 kV GPZ Michatéwek z istniejaca linia 110 kV relacji GPZ Plonsk GPZ Nowy Dwor
Mazowiecki. Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
ptonskim, w gminie Joniec i Zatuski. Na terenie Gminy Zatuski dhugos¢ linii wyniesie ok. 2,2 km,
na terenic Gminy Joniec dlugos¢ linii wyniesie ok 1 km. Nowa dwutorowa napowietrzna linia
elektroenergetyczna WN 110 kV bedzie przebiega¢ od pdl liniowych na terenie planowanej stacji
elektroenergetycznej GPZ Michatowek, zlokalizowanej na dzialce nr 26/2 obr¢b Michaldéwek
w gminie Zatuski, w kierunku shupa istniejacej linii WN relacji GPZ Plonsk — GPZ Nowy Dwor
Mazowiecki, zlokalizowanego na dzialce nr 6/1 w gminie Joniec obreb Proboszczewice.

Trasa linii biegnie na potocny wschdd od dziatki o nr ew. 26/2, nastgpnie wzdtuz gazociggu
w kierunku pétnocnym do granicy z gming Joniec i dalej zndw w kierunku pétnocno — wschodnim
w kierunku istniejgcego stupa linii WN, znajdujacego si¢ na dzialce o nr ew. 6/1. Przewidywana
dtugos¢ projektowanej linii wynosi ok. 3,2 km.
W ramach przedsigwzigcia planowane jest:
- wykonanie prac ziemnych pod projektowane shipy,
- montaz fundamentow,
- montaz projektowanych stupéw kartowych,
- wykonanie uziemien konstrukcji projektowanych i istniejacych stupach,
- montaz niezbednego osprzetu linii,
- zawieszenie przewodow fazowych i przewodéw odgromowych skojarzonych ze §wiattowodem
OPGW,
- regulacja zwisOw przewodow,
- montaz oznakowania linii,
- podigczenie linii do pol liniowych na terenie GPZ Michatowek,
- wpiecie do istniejacej linii WN poprzez lokalizacjg w istniejacej linii stupa rozgaleznego.
Na potrzeby budowy i eksploatacji nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV

wyznaczono teren realizacji przedsiewzigcia o szerokosci 22 metrow, po 11 m od osi linii,
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powigkszony w niezbednych miejscach, co tgcznie daje okolo 8,3 ha. Jest to teren obecnie
uzytkowany rolniczo, w tym faki i pastwiska. W ramach budowy nowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV na gruncie zostanie zlokalizowane okoto 15 nowych stupéw 110 kV,
o powierzchni podstawy fundamentéw do ok. 91 m? kazdy. Posadowione stupy bedg stupami
nowymi kratowymi, gdzie maksymalna odlegtos¢ pomigdzy skrajnymi przewodami fazowymi linii
wynosi¢ bedzie 9,1 m, rozpietos¢ maksymalna przesta wynosi¢ bedzie 380 m. Wybudowana linia
w granicach calego terenu realizacji inwestycji zachowywa¢ bedzie standardy jakosci Srodowiska,
w  szczegOlnosci  nie bedzie przekroczona warto$¢  dopuszczonego poziomu  pola
elektromagnetycznego. Teren w dalszym ciggu bedzie mogt byé wykorzystywany rolniczo.
Projektowana linia 110 kV zostanie wybudowana jako linia napowietrzna dwutorowa o napi¢ciu
znamionowym 110 kV o beczkowym ukladzie zawieszenia przewodoéw. W celu wykonania
dowigzania projektowanej linii do istniejgcej napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Plonsk — GPZ
Nowy Dwor Mazowiecki projektuje sie lokalizacje stupa rozgaleznego na tej linii w sgsiedztwie
lokalizacji istniejagcego stupa nr 44. Gotowe elementy przedsigwzigcia beda stanowié:
prefabrykowane fundamenty, prefabrykowane kanaty kablowe, prefabrykowane konstrukcje
stalowe, aparature napigciowa 110 kV, izolacje, osprzet do montazu przewodow.

Zgodnie z informacjg zawarta w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia lokalizacja
przedsigwziecia zostala zoptymalizowana pod wzglgdem przesylu energii a urzadzenia
i rozwigzania techniczne stosowane na stacjach GPZ sg ustandaryzowane. Budowa odcinka linii
110 kV wejdzie w sklad sieci zasilajagcej w energie elektryczng obszary wojewodztwa
mazowieckiego. Napiecie znamionowe linii, typ i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych,
przewoddéw roboczych i odgromowych linii napowietrznych sa $ci$le znormalizowane. W $wietle
powyzszych faktow nie mozna rozpatrywac roéznych wariantow w zakresie rozwigzan generalnych.

Podczas planowanej realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykorzystanie wody tylko
w zwigzku z celami socjalnymi, a woda dowozona bedzie w butelkach dla pracownikéw, nie bedzie
potrzeby budowania ujgcia wody. Paliwa, glownie olej napgdowy bedzie wykorzystywany prze
sprzet mechaniczny, wykorzystywany dla realizacji tego przedsigwzigcia. Dla potrzeb realizacji
tego przedsigwzigcia planuje si¢ wykorzysta¢ sprzgt o wysokiej sprawnosci mechanicznej i niskim
( ekonomicznym) zuzyciu paliwa. Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie nastgpowala
poprzez montaz gotowych elementow. Wykorzystanie wody, z uwagi na specyfike przedsigwzigcia
— roboty montazowe z gotowych elementéw (prefabrykatow) moze nastapi¢ tylko przez
pracownikow realizujacych przedsiewziecie dla celow bytowych. W trakcie budowy zaplecze
budowy bedzie zlokalizowane na terenie utwardzonym. Na etapie realizacji inwestycji dla
zapewnienia warunkéw sanitarnych pracujacych osob, zostang zapewnione kabiny sanitarne
z bezodplywowymi zbiornikami do gromadzenia $ciekow sanitarnych, ktorych nieczystosci beda

oproZzniane za posrednictwem podmiotéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Szacunkowe
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zapotrzebowanie na wod¢ na etapie budowy dla celéw zwigzanych z potrzebami bytowymi
pracownikéw wynosi¢ bedzie maksymalnie 0,1 m?/dobe i na czas budowy nie powinna przekroczy¢
lacznie 10 m®. Teren budowy planuje si¢ ograniczyé do minimum, uszczelni¢ i kontrolowaé
ewentualne wycieki z maszyn budowlanych mogace zanieczysci¢ glebe, uzywaé maszyny i pojazdy
sprawne technicznie. Odpady beda gromadzone w sposob  selektywny i przekazywane
odpowiednim odbiorcom.

Ucigzliwosci akustyczne fazy budowy bedg miaty ograniczony zasieg oraz czas trwania
1 beda wigzaly si¢ z dostarczeniem materiatow budowlanych oraz sprzetu, ich roztadunkiem oraz
praca urzadzen, pojazdow i sprzetu. Klimat akustyczny bedzie ksztaltowany gtownie przez pojazdy
1 pracujacy sprzet stanowigce Zrédto hatasu o poziomie mocy akustycznej ok. 80 — 100 dB. Poziom
ich ucigzliwosci bedzie bezposrednio zwigzany z fazg budowy oraz rodzajem wykonywanych prac
i ustanie z chwilg zakonczenia prac, nie powodujac dalszego oddziatywania na klimat akustyczny
na tym terenie. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlna uwage na ograniczenie czasu wykonywania prac
zwigzanych z uzyciem maszyn i urzadzen emitujacych hatas wytacznie do pory dziennej, chyba ze
sg to prace wymagajace ciggtosci technologicznej. Nalezy stosowaé wylgcznie sprawny technicznie
sprzet i urzadzenia budowlane. Zastosowane materialy oraz $rodki musza posiadaé aprobaty
techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Na terenie na ktorym planuje si¢ realizacj¢ przedsiewzigcia ani w zasiggu jego
oddzialtywania nie wystepujg przedsigwziecia, ktorych oddziatywania mogg prowadzi¢ do
skumulowana odzialywan. Rowniez nie wystepujg przedsiewziecia, ktorych oddzialywania
miescityby si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia. Oddzialywania, ktore
moglyby si¢ kumulowaé zwigzane sa z hatasem oraz wytypowaniem p6l elektromagnetycznych.
Oddziatywanie pol elektromagnetycznych, jak réwniez haltasu, zamyka si¢ w terenie do ktorego
Inwestor bedzie posiadat tytul prawny.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza postanowien obowigzujacych na tym terenie
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego tj.:
- Uchwaly nr 108/XVII/2012 Rady Gminy Zatuski z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Karolinowo, Szczytniki
1 Michaléwek,
- Uchwaty nr 60/X1/2007 Rady Gminy Zatuski z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Przyborowice Gorne, gmina Zatuski.
Pracujaca instalacja bedzie Zrédlem emisji do srodowiska pdl elektromagnetycznych. Kwestie tg
reguluje nastepujacy akt prawa materialnego: rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia
2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz. U.
z 2019 r., poz. 2448). Rozporzadzenie okresla dopuszczalne poziomy skiladowej elektrycznej

i magnetycznej pola elektromagnetycznego, dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
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mieszkaniowg oraz miejsc dostepnych dla ludnosei. Dla czgstotliwosei 50Hz w przypadku terenow
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa wynoszg one: 1kV/m — skladowa elektryczna oraz
60 A/m — skladowa magnetyczna. W przypadku miejsc dostepnych dla ludnosci odpowiednio:
10 kV/m oraz 60 A/m. nie moze przekracza¢ dopuszczalnych poziomoéw okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pdl elektromagnetycznych w srodowisku.

Prawidlowo zrealizowana i eksploatowana instalacja — zgodnie z opisem zamieszczonym
w Kip- nie bedzie powodowaé przekroczen standardow jakosci srodowiska, a co za tym idzie nie
bedzie stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, zatem moze zosta¢ zrealizowana
w planowanym zakresie.

Krajobraz rejonu lokalizacji przedmiotowej inwestycji przedstawia cechy charakterystyczne
dla otwartych obszaréw uzytkowanych rolniczo ze zwartg lub rozproszona zabudowa siedliskowa
wsi, terendw lesnych oraz terenéw kopalni piaskdéw. Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje
si¢ czesciowo na terenie Krysko - Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktorego
obowigzujacym aktem prawnym jest rozporzadzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15
kwietnia 2005 r. w sprawie Krysko —Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( dz. Urz. Woj.
Maz. Nr. 91, poz. 2454, ze zm.). Krysko — Joniecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje
tereny chronione ze wzgledu na wyr6zniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach,
wartosciowe ze wzgledu na mozliwo$é zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka
i wypoczynkiem, a takze petni funkcj¢ korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne sa poddane
szczegblnej ochronie w ramach sieci obszaréw chronionych wyznaczanych i zarzadzanych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55,
zwanej dalej ,, ustawg o ochronie przyrody”). Utrzymanie korytarzy i wlasciwe gospodarowanie
w ich obrebie ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunkéw. Ww. rozporzadzenie okresla
szereg zakazéw, w tym zakaz realizacji przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

Art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 zwanej dalej ,, ustawa
o ochronie przyrody”) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizacje ww.
przedsiewzieé, dla ktorych przeprowadzona ocena oddzialywania na Srodowisko wykazata brak
negatywnego wplywu na ochrong przyrody i ochrong krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Ponadto art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody wskazuje, ze powyzszy zakaz nie dotyczy
realizacji inwestycji celu publicznego. Najblizej potozone obszary Natura 2000 obszar specjalnej
ochrony siedlisk Forty Modlifiskie PLH140020 oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja
Pachnicowa PLH140054 znajduja sie kolejno w odleglosci ok. 7,8 km w kierunku potudniowo —
wschodnim oraz 9,1 km w kierunku p6inocno — zachodnim od planowanej inwestycji.

Biorgc pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewzigcia, a takze zatozenia przedstawione w
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Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia stwierdzono, ze realizacja i funkcjonowanie planowanej
inwestycji nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$ci ww.
obszaréw Natura 2000, a tym samym na spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w regionie Srodkowej Wisty w obszarze
jednolitych czgsci wod powierzchniowych PLRW200017268949 Naruszewka. Dla jednolitych
czgsci wod powierzchniowych Naruszewka stan okreslono jako zly, a osiagniecie celow
Srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej jednolitej czesci woéd wyznaczono
derogacje na podstawie art. 4, ust.. lit. a, tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej tj.
Dyrektywy 2000/60/WE, ktore uzasadnia sie brakiem mozliwodci technicznych oraz
dysproporcjonalnymi kosztami. Termin osiggni¢cia dobrego stanu wyznaczono na rok 2021.
Z uwagi na niskg wiarygodnos$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn
nieosiagniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan
naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziala bedzie generowalo nieuzasadnione
koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dzialanie majgce na celu rozpoznanie
rzeczywistego stanu ckologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku
potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie
jego przyczyn.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsiewziecia na stan jakosciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych. Uznaé nalezy, iz rozwigzania techniczne przedstawione w kip pozwolg
zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed emisja substancji ropopochodnych do wod podziemnych.

Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci 6d
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, ktérej stan chemiczny okreslono jako dobry,
ilosciowy okreslono jako dobry, a osiagniecie celow srodowiskowych uznano za niezagrozone.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsi¢wzigcia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzal zagrozen dla osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywalo si¢ w sposoéb zapewniajacy
nienaruszalnos¢ przepisow prawnych dotyczacych ochrony wod, okreslonych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza
obszarami gorskimi. Czgsciowo lezy na obszarach lesnych. Przedsiewziecie znajduje sie poza
strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami chronionymi zbiornikéw wod $rédladowych.
Przedsiewzigcie nie jest potozone na obszarach wodno — blotnych lub innych obszarach o niskim
poziomie wdd gruntowych w tym siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegélnego zagrozenia powodza
wynikajacym z map Zagrozenia Powodziowego lub ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej

okreslonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze
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zm.), zwanej dalej ustawa Prawo Wodne.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia, oraz opinii
organéw mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia oddziatywania o znacznej wielko$ci lub
ztozonosci. Przedmiotowe przedsiewzigcie zarowno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji
przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczaco oddzialywaé na

srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny

oddziatywania na §rodowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ciechanowie (lub innego organu II instancji). Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem Wojta Gminy Zatuski w terminie 14 dni od dor¢czenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Wojta Gminy Zatuski, ktory wydatl decyzje. Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy
Zaluski oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza , iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia jej do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego ( art. 127a Kodeksu Postgpowania Administracyjnego). Nie jest mozliwe
skuteczne cofni¢cie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw post¢powania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Oran odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajagce wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgod¢ w terminie 14 dni od dnia
doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwoltawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia

sprawy (art. 136 § 21 3 k.p.a).



Zataczniki:

1.Charakterystyka przedsigwziecia
Otrzymuja:

1.Wnioskodawca

2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. WIR a/a

Do wiadomoseci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
3. Mazowiecki Panstwowy Wojewo6dzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

4. Wéjt Gminy Joniec

Sporz. K. Obojska, tel. (23) 661 90 13 wew. 104
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Zalacznik nr 1 do decyzji
znak: Nr 6220.6.2020

z dnia 20.10.2020r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsi¢wziecie bedzie polega¢ na budowie nowego odcinka dwutorowe;
napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV stanowigcego powiazanie nowej stacji
clektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Michatéwek z istniejaca linig 110 kV relacvji GPZ Plonsk —
GPZ Nowy Dwér Mazowiecki. Przedsiewziecie jest zwigzane z koniecznos$cia umozliwienia
przylagczenia do sieci elektroenergetycznej odbiorcow energii elektrycznej na obszarze gmin Zatuski
i Joniec w powiecie ptofiskim oraz ma na celu zapewnienie wigkszej pewnosci i niezawodnosci
dostaw energii elektrycznej w planowanym obszarze zasilanym ze stacji elektroenergetycznej
110/15 kV GPZ Michaléwek. Na terenie Gminy Zatuski dhugos¢ linii wyniesie ok. 2,2 km, a na
terenie Gminy Joniec — ok. 1 km.

Planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii przedsiewzig¢ okreslonych w § 3 ust.1 pkt 7,
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Na terenie Gminy Zatuski diugo$¢ linii wyniesie ok. 2,2 km, na terenie Gminy Joniec dlugo$¢ linii
wyniesie ok 1 km. Nowa dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV bedzie
przebiega¢ od pol liniowych na terenie planowanej stacji elektroenergetycznej GPZ Michatdwek,
zlokalizowanej na dzialce nr 26/2 obreb Michatowek w gminie Zatuski, w kierunku stupa istniejacej
linii WN relacji GPZ Plofisk — GPZ Nowy Dwoér Mazowiecki, zlokalizowanego na dzialce nr 6/1
w gminie Joniec obreb Proboszczewice.

Trasa linii biegnie na pdinocny wschod od dziatki o nr ew. 26/2, nastepnie wzdluz gazociggu
w kierunku pétnocnym do granicy z gming Joniec i dalej znéw w kierunku pétnocno — wschodnim
w kierunku istniejacego stupa linii WN, znajdujgcego si¢ na dzialce o nr ew. 6/1. Przewidywana
dtugos¢ projektowane;j linii wynosi ok. 3,2 km.

W ramach przedsigwzigcia planowane jest:

- wykonanie prac ziemnych pod projektowane stupy,

- montaz fundamentow,

- montaz projektowanych stupow kartowych,

- wykonanie uziemien konstrukcji projektowanych i istniejacych stupach,

- montaz niezb¢dnego osprzetu linii,

- zawieszenie przewodow fazowych i przewodéw odgromowych skojarzonych ze swiattowodem
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OPGW,

- regulacja zwisow przewodow,

- montaz oznakowania linii,

- podtaczenie linii do p6l liniowych na terenie GPZ Michaléwek,

- wpigcie do istniejacej linii WN poprzez lokalizacje istniejgcej linii stupa rozgateznego.

Na potrzeby budowy 1 eksploatacji nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV

wyznaczono teren realizacji przedsiewzigcia o szerokosci 22 metréw, po 11 m od osi linii,
powickszony w niezbednych miejscach, co lacznie daje okoto 8,3 ha. Jest to teren obecnie
uzytkowany rolniczo, w tym laki i pastwiska. W ramach budowy nowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV na gruncie zostanie zlokalizowane okoto 15 nowych stupéw 110 kV,
o powierzchni podstawy fundamentéw do ok. 91 m2 kazdy. Posadowione stupy bedag stupami
nowymi kratowymi, gdzie maksymalna odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi przewodami fazowymi linii
wynosi¢ bedzie 9,1 m, rozpigtos¢ maksymalna przesta wynosi¢ bedzie 380 m. Wybudowana linia
w granicach catego terenu realizacji inwestycji zachowywaé bedzie standardy jakosci srodowiska,
w  szczegOlnosci nie bedzie przekroczona warto$¢ dopuszczonego  poziomu  pola
elektromagnetycznego. Teren w dalszym ciggu bedzie mogt by¢é wykorzystywany rolniczo.
Projektowana linia 110 kV zostanie wybudowana jako linia napowietrzna dwutorowa o napi¢ciu
znamionowym 110 kV o beczkowym ukladzie zawieszenia przewodéw. W celu wykonania
dowiazania projektowanej linii do istniejgcej napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Plonsk — GPZ
Nowy Dwor Mazowiecki projektuje sie lokalizacje shupa rozgaleznego na tej linii w sasiedztwie
lokalizacji istniejacego shlupa nr 44. Gotowe elementy przedsiewzigcia beda stanowic:
prefabrykowane fundamenty, prefabrykowane kanaty kablowe, prefabrykowane konstrukcje
stalowe, aparature napicciowa 110 kV, izolacje, osprz¢t do montazu przewodow.
Podczas planowanej realizacji przedsigwziecia przewiduje si¢ wykorzystanie wody tylko w zwigzku
z celami socjalnymi, a woda dowozona begdzie w butelkach dla pracownikéw, nie bedzie potrzeby
budowania ujecia wody. Paliwa, glownie olej napedowy bedzie wykorzystywany prze sprzet
mechaniczny, wykorzystywany dla realizacji tego przedsiewziecia.

Ucigzliwosci akustyczne fazy budowy beda mialy ograniczony zasi¢g oraz czas trwania i bedg
wigzaly si¢ z dostarczeniem materiatlow budowlanych oraz sprzgtu, ich rozladunkiem oraz praca
urzgdzen, pojazdow i sprzetu. Klimat akustyczny bedzie ksztaltowany gltéwnie przez pojazdy
1 pracujacy sprzet stanowiace zrddto hatasu o poziomie mocy akustycznej ok. 80 — 100 dB.

Poziom ich ucigzliwosci bedzie bezposrednio zwigzany z fazag budowy oraz rodzajem
wykonywanych prac i ustanie z chwilg zakonczenia prac, nie powodujac dalszego oddziatywania na
klimat akustyczny na tym terenie.

Prawidlowo zrealizowana i eksploatowana instalacja — zgodnie  z opisem zamieszczonym

w Kip- nie bedzie powodowac przekroczen standardow jakosci srodowiska, a co za tym idzie nie
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bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, zatem moze zosta¢ zrealizowana
w planowanym zakresie.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zapisbw obowigzujacych na tym terenie miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie informacji zawartych w KIP, oraz opinii organéw mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Przedmiotowe przedsigwzigeie
zaréwno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkéw

i technik, nie powinno znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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