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Drut OC fi 8 mm

Lub pofaczenie z konstr

metaliczne pofqczenie

poziom gruntu

/P

skrzynka zacisku probierczego
typowa, do montazu w ziemi

Jako podstawowe uziemienie wykona¢ uzim fundamentowy . Uziom fundamentowy obiektu wykonac¢ ptaskownikiem Fe—Zn 30x4mm.
Nie dopuszcza sie bezposredniego przechodzenia uziomu fundamentowego przez szczeling dylatacyjng budynku.

Po obu stronach szczeliny koricbwki uziomu powinny by¢ wyprowadzone do wnetrza budynku w celu ich pofgczenia
mostkiem podatnym (elastycznym) w miejscu dostepnym do kontroli.

W miejscach szczelin dylatacyjnych stosowaé wktadki kompensacyjne np. OBO Betterman nr. katalogowy 1807.

Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny byé zalane betonem w taki sposéb,

aby ze wszystkich stron byty otulone warstw@ betonu o grubosci co najmniej 5 cm [ aby beton dobrze do nich przylegat.
Ptaskownik nie powinien zmieniac pofoZzenia podczas wylewania mieszanki betonowej.

Dopuszcza sig pofozenie jezeli utatwia to uktfadanie ptaskownika mocowanego do zbrojenia

kgczenie ze sobq pfaskownikéw uziomowych powinno by¢ wykonane w sposbéb gwarantujgcy matg

rezystancje elektrycznq i duzq wytrzymatos¢ mechanicznq potqczenia. kqczenie przez owinigcie drutem

wigzatkowym nie jest dopuszczalne . Preferowaé nalezy spawanie fukowe ,zwfaszcza w przypadku odgateziania
przewodéw przyfqczeniowych uziomu wyprowadzanych z fundamentu.
Dopuszcza sie zaciski gwintowe , przez producenta przeznaczone do pracy w betonie bqgdZ gruncie | odpowiednio oznakowane.
Jako przewody odprowadzajgce z dachowej instalacji odgromowej zastosowa¢ bednarke 25*%4 prowadzong

w sfupach konstrukcyjnych budynku
Z1qcza kontrolne instalowaé w studzienkach kontrolnych AHZ lub podobnych w opasce budynku .

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
PN—EN—62305—1 Ochrona odgromowa Czes$¢ 1 Zasady ogdine.
PN—EN—62305—2 Ochrona odgromowa Czes¢ 2 Zarzqdzanie ryzykiem
PN—EN—62305—2 Ochrona odgromowa Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw [ zagrozenie Zycia

Zestawienie danych z projektu

Blok

Nazwa

llosc¢

Przewc
konstrukcja

odprowadz

vu

Przewody odprowadzajgce
DefeZn 8 mm w rurach RLH 28

p/t

m

Bednarka FeZn 30*4 uziom

fundamentow,

z

Szyna uziemiajqgca

Ztqcze kor

i

trolne

Ol

przewdd uziemiajgcy

pfaskownik FeZn40*3

cjg stupow

Parter |

9

zbrojenie konstrukeji budynku

warstwa izolacyjna
przeciwwodna

uziom fundamentowy sztuczny
— ptaskownik FeZn40x3
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